OES. : Separatorul de picatuni poate fi inlocumit de vn pantalon (o
coducta cu diametin egal cu conducta de mtrare). Partea mferioara a
separatoubm pastrandu-se ca montaj.

hMontajul reductorulm poate fi nnbunatatt prim montarea unel
conducte de by pass pe care va fi montat vm robimet.

1 = Separator de picatumi
1 = Oala de condens cu plutitor
3 = Manometiu amonte
4 = Robmet 1izolare amonte
S=FHilom Y
6 = Reductor de presmme
7 = Robmet zolare aval
8 = Manometin aval
9 = Supapa de siguranta
10 = Clapeta sens
11 =Filtrm ¥
2 = Robmet pmjare
13 = Robinet 1zolare
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